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TRUBI 9125
ODVODNENI

VZT1

A=min.0,0125m2

~ vétract mifzka ve watech

sh. 0.3m nad podlahou

vétracT mfiZka
A=min.0,0125m2
h.h. 0.07m pod stropem

Tabulka mistnosti — 1T.NP

Cislo Jmeéno Plocha [m?]
[ HALA / HALL 5,44

1.2 we /we 1,94

1.3 SATNA / DRESSING R. 1,62

1.4 OBYVACI P. + KUCHYN / |36,96

LIVING R. + KITCHEN
1.5 GARAZ / GARAGE 18,03

ZASLEPKA POTRUBI 100 ||
S NATRUBKEM ODVODNENI |

VZT2—

VYPUST KONDENZATU #1501

Tabulka mistnosti — 2.NP

Cislo Jméno Plocha [m?]
2.1 HALA / HALL 6,51

2.2 KOUPELNA / BATHROOM  |7,17

2.3 LOZNICE / BEDROOM 10,14

24 LOZNICE / BEDROOM 13,54

2.5 KOMORA / UTILITY 4,97

2.6 LOZNICE / BEDROOM 15,10

2.7 TERASA / TERRACE 4,73

2.8 SCHODISTE / STAIRCASE  |4.26
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Tabulka mistnosti — 3.NP

Cislo Jmeno Plocha [m?]
3.1 HALA / HALL 6,11

3.2 LOZNICE / BEDROOM 19,57

3.3 SATNA / WARDROBE 6,06

3.4 KOUPELNA / BATHROOM  |6,99

3.5 TERASA / TERRACE 17,42

3.6 SCHODISTE / STAIRCASE  |4,26
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LEGENDA A POZNAMKY:

—
1.01

2.01

2.02

3.0
4.01

5.01
5.02
5.03
6.01

NETESNE DVERE BEZ PRAHU, PRIPADNE DVERE OSAZENE DVERNI MRIZKOU

MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90/GL; 95/35m3/hod; 230V; 50Hz; 40/16W
DOBEHOVY SPINAC DT3

MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90/GL; 95/35m3/hod; 230V; 50Hz; 40/16W
DOBEHOVY SPINAC DT3

MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90/GL; 95/35m3/hod; 230V; 50Hz; 40/16W
DOBEHOVY SPINAC DT3

MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90; 95m3/hod; 230V: 50Hz; 40W + DOBEHOVY SPINAC DT3
PRIPRAVA ODTAHU PRO KUCHYNSKY ODSAVAC PAR

DIGESTOR A PRIPOJOVACI POTRUBI BUDE SOUCAST DODAVKY KUCHYNSKE LINKY

VYFUKOVA HLAVICE CAGI ¢100mm

VWFUKOVA HLAVICE CAGI ¢125mm

VYFUKOVA HLAVICE CAGI ¢150mm

STENOVA PRIVODNI MRIZKA CITLIVA NA VLHKOST EHT 969 (Aereco)

— VENTILATORY V KOPELNACH A WC BUDOU DVOUOTACKOVE SPINANE SAMOSTATNYM VYPINACEM S DOBEHEM S MOZNOSTI VYPNUTI POLOVICNIHO CHODU
— VSECHNY STOUPACKY BUDOU V PATE ODVODNENY ZASLEPKOU S NATRUBKEM PRO PRIPOJENI HADICE, NEBO VYPUSTI KONDENZATU

— ROZVODY VZT V PROSTUPU STRESNI KONSTRUKCI A PODSTRESNIM PROSTORU PROVEST JAKO VODOTESNE A OPATRIT TEPELNOU IZOLACI

— VETRACI MRIZKY VE VRATECH A VE STENE GARAZE BUDOU DODAVKOU STAVBY

VZOROVY REZ ODTAHY
VZT2A VZT3A
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VysSkovy systém: BALT-PV
Soufadnicovy systém: S—JTSK

GENERALNI PROJEKTANT: AUTOR NAVRHU: ZPRACOVATEL CASTI:

LOXIA a.s.
Pracovisti / Office
Tel./ Phone: +420 (2) 215117 11
Fax: +420 (2) 22 51 66 51

architektonicky ateliér
Perucka 26, 120 00, Praha 2

E-mail: frma@loxia.cz

SVETLA N.SAZ.

UNIVERS

ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI:
ING. VLADIMIR AUBRECHT

VEDOUCI ZAKAZKY:
ING. MARTIN ZELENKA

ARCHITEKT — AUTOR NAVRHU:
ING. ARCH. MILAN VESELY

AUTORIZACE:

HIP: VYPRACOVAL:
ING. ANTONIN FURST X ING. VLADIMIR AUBRECHT
HLAWNI PROJEKTANT: \;Ox_ \ ING. MARTIN VLCEK
ING. KVETA ZATREPALKOVA : ING. JOSEF KAREL
INVESTOR:

Meteor Centre Sokolovskd Bo\@% 180 00 Proha 8
DARAMIS GROUP

AKCE: ZAKAZKOVE C.: DATUM: CISLO PARE:

Obytny soubor BERANKA I Pri-oa000 | 0s/0s
_ o . FORMATY: STUPEN:

Praha 20 — Horni Podernice o RD

OBSAH: TYPOVYRD -C MERITKO: CAST DOKUMENTACE: CISLO VIKRESU:
VZDUCHOTECHNIKA 1:50 VZT 101

STAVEBNI OBJEKT: KOD DOKUMENTU:
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