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Tabulka mistnosti — 1.PP

Cislo Jméno Plocha [m?]
0.1 HALA / HALL 5,70

0.2 GARAZ / GARAGE 18,05

0.3 SKLAD / STORAGE 6,19

0.4 HALA / HALL 5,91

0.5 PRADELNA / LAUNDRY 5,32
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Tabulka mistnosti — 1.NP

Cislo Jméno Plocha [m’]

i HALA / HALL 3,97

1.2 KOUPELNA / BATHROOM  |4,58

1.3 POKOJ PRO HOSTY / 11,41

GUEST ROOM
1.4 OBYVACI P. + KUCHYN / |40.65
LIVING R. + KITCHEN
1.5 SCHODISTE / STAIRCASE ~ |4,26
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LEGENDA A POZNAMKY:
j-—— -~ NETESNE DVERE BEZ PRAHU, PRIPADNE DVERE OSAZENE DVERNI MRIZKOU
TobUkG T sost — NP 1.01 ~ MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90/0L; 95/35m3/hod; 230V; 50Hz; 40/16W
. — - — DOBEHOVY SPINAC DT3
Lislo e Plocha [m] 2.01 ~ MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90/GL; 95/35m3/hod; 230V; 50Hz; 40/16W
2.1 HALA / HALL 8,30 ~ DOBEHOVY SPINAC DT3
20 KOUPELNA / BATHROOM  |8,82 3.071 ~ MALY RADIALNI VENTILATOR PRO ZAPUSTENOU MONTAZ POD OMITKU SILENT U 90/GL; 95/35m3/hod; 230V; 50Hz; 40/16W
4.01 — PRIPRAVA ODTAHU PRO KUCHYNSKY ODSAVAC PAR
2.5 LOZNICE / BEDROOM 12,48 — DIGESTOR A PRIPOJOVACI POTRUBI BUDE SOUCAST DODAVKY KUCHYNSKE LINKY
57 S/ CLOSET 0 5.01 ~ KOVOVA MRIZKA S PRIRUBOU A GRAVITACNI ZALUZII — 154x154/8100mm — BAREVNA UPRAVA RAL V ODSTINU FASADY, DLE VZORKOVANI NA STAVBE
502  — KOVOVA MRIZKA S PRIRUBOU A GRAVITACNI ZALUZII — 187x187/6125mm — BAREVNA UPRAVA RAL V ODSTINU FASADY, DLE VZORKOVANI NA STAVBE
25 LOZNICE / BEDROOM 1,72 503  — KOVOVA MRIZKA S PRIRUBOU A GRAVITACNI ZALUZII — 187x187/6150mm — BAREVNA UPRAVA RAL V ODSTINU FASADY, DLE VZORKOVANI NA STAVBE
_ 6.01 — STENOVA PRIVODNI MRIZKA CITLIVA NA VLHKOST EHT 969 (Aereco), VENKOVNI KRYT V ODSTINU FASADY DLE VZORKOVANI NA STAVBE
20 LOZNICE / BEDROOM 5,85 7.01 = 2x STENOVA MRIZKA 225x125mm
57 SCHODISTE / STARCASE |56 702~ STERBINA POD DVERMI, NEBO DVERNI MRIZKA OBOUSTRANNA S VOLNOU PRUTOCNOU PLOCHOU NEJMENE 0,011m2 — SOUCAST DODAVKY DVERI
~ VENTILATORY BUDOU DVOUQTACKOVE SPINANE SAMOSTATNYM VYPINACEM S DOBEHEM S MOZNOSTI VYPNUTI POLOVICNIHO CHODU
28 TERASA / TERRACE 3,15 — VSECHNY STOUPACKY BUDOU V PATE ODVODNENY ZASLEPKOU S NATRUBKEM PRO PRIPOJENI HADICE, NEBO VYPUSTI KONDENZATU
— ROZVODY VZT V PROSTUPU STRESNI KONSTRUKCI A PROSTORU STRESNI NASTAVBY QPATRIT TEPELNOU IZOLACI

— VETRACI MRIZKY VE VRATECH A VE STENE GARAZE BUDOU DODAVKOU STAVBY

VZOROVY REZ ODTAHY

VYOSTENI VE STENE
STRESNI NASTAVBY
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revize
¢islo datum popis

Vyskovy systém: BALT—-PV
Soufadnicovy systém: S—JTSK

GENERALN| PROJEKTANT:

AUTOR  NAVRHU:

ZPRACOVATEL CASTI:

Expert Building Management, s.r.o.
Ohradni 1440/2a
140 00 Praha & - Michle

SER: tel. +420 261099 350
mﬁﬂ%\m fax +420 261099 383
el e-mail projekty@ebmprague.cz

LOXIA a.s.
Pracovisti / Office:

architektonicky ateliér
Perucka 26, 120 00, Praha 2

Tel./ Phone: +420(2) 215117 11

Fax: +420 (2) 22 51 66 51

E-mail: frma@loxia.cz

VEDOUCI ZAKAZKY:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI:
ING. VLADIMIR AUBRECHT

ARCHITEKT — AUTOR NAVRHU:

ING. MARTIN ZELENKA ING. ARCH. MILAN VESELY

AUTORIZACE:

HIP:

ING. ANTONIN FURST B
: ING. VLADIMIR AUBRECHT

HLAVNI PROJEKTANT:

ING. MARTIN VLCEK
ING. JOSEF KAREL

d

ING. KVETA ZATREPALKOVA

INVESTOR:

DARAMIS GROUP

Meteor Centre Sokolovska So\@% 180 00 Praha 8

DARAMIS GROUP
AKCE: ZAKAZKQVE C.: DATUM: CiSLO PARE:
Obytny soubor BERANKA I Prie-0i8-000 | oo/
_ o . FORMATY: STUPEN:
Proha 20 — HornT Polernice _— RD
OBSAH: ._-<vo<4 mc . U VERITKO: #AST DOKUMENTACE: CISLO VYKRESU:
VZDUCHOTECHNIKA 1150 VZT 101
STAVEBNI OBUEKT: KOD DOKUMENTU:
DISPOZICE VZDUCHOTECHNIKY D.1.04 D.1.04.06




