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AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACE

AREALOVA DESTOVA KANALIZACE

ROZVOD DESTOVE KANALIZACE — POD PODLAHOU SYSTEM KG-PVC,

NAD PODLAHOU- ODHLUCNENY SYSTEM
SPLASKOVA KANALIZACE POD ZAKLADOVOU DESKOU — SYSTEM KG

ROZVOD SPLASKOVE KANALIZACE— SYSTEM HT PP
POTRUBI KONDENZATU

PRIVZDUSNOVACI VENTIL

VETRACI HLAVICE

CiSLO STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE

CISLO STOUPACKY DESTOVE KANALIZACE

PODLAHOVA VPUST

1) ODPADNI POTRUBI BUDE VYVEDENO 0,5M NAD STRECHU A UKONGENO VETRACI HLAVICI
2) POTRUBI VNITRNI KANALIZACE BUDE PROVEDENO POTRUBNIM SYSTEMEM HT,
POTRUBI VEDENE POD ZAKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENO POTRUBNIM SYSTEMEM KG
3) ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU VYBAVENY ZAPACHOWIMI UZAVERY
4) PRIPOJOVACI POTRUBI BUDOU VEDENA V PREDSTENOVYCH SYSTEMECH
5) MINIMALNI SKLON PRIPOJOVACIHO POTRUBI BUDE 3%
6) MINIMALNI SKLON SVODNEHO POTRUBI BUDE 2%-SPLASKOVA KANALIZACE,1%-DESTOVA KANALIZACE
7) NA POTRUBI BUDOU INSTALOVANY &ISTICI TVAROVKY DLE &SN 75 6760

8) UCHYCENI POTRUBI JE RESENO PREFABRIKOVANYM ZAVESNYM SYSTEMEM S PRYZOVYMI VLOZKAMI

MEZI OBJIMKOU A POTRUBIM

9) POTRUBI BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCI, KTERE NESOUSEDI S AKUSTICKY CHRANENYM PROSTOREM
10) DODAVATELSKA FIRMA MUSI VYRESIT UMISTENI PEVNYCH BODU A DLOUHYCH HRDEL SLOUZICICH

K DILATOVANI POTRUBI

Zarizovaci predmét | Vyska kanalizacniho pfipojeni

D...dfez kuchyfisky V§ska pripojeni osa 530mm nad &.p)
M...my¢ka nddob? V§gka pripojenf 360 mm nad &.p.
S...spreha Vpust v podiaze

U...umyvadlo V§ska pripojeni osa 530mm nad &.p)

WC...Klozet zdvésny V§ska pFipojeni osa 225mm nad &.p)

Ps...pisodr V§3ka pfipo

jenf osa 400mm nad &.p)

FV...vjlevka V§8ka pripojeni osa 165mm nad &.p
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HLAVNI ARCHITEKT H.LP. ARCHITEKT

ZODPOV. PROJEKTANT

MERITKO @ 1:100,1:50

Mgr.A. Ale3 Lapka Ing. Zbyn&k Ransdorf Ing.arch. Jana Kyn&ilovd

Ing. Milan Stejny

FORMAT : 10xA4

Ing.arch. Anna Stembergovd

Ing. Oksana Rjadova

DATUM : 11/2012

INVESTOR :  BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01

GEN. PROJEKTANT

NEN

ADR s.r.o.
Libinska 3127/1
150 00 Praha 5
tel: 257 210 252

we:  VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV -

REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA

oo SO 07—04  INFOKIOSEK, KULTURNI SCENA, ZAZEMI

BAST ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

KOORDINACE

AED project, a]s.

Pod Radnici 1235/2A,
AED 150 00 Praha 5

tel: 257 257 100

KOOPERANT

Do
od Radnici ,
150 00 Praha 5

tel: 257 257 100

NAZEV PRILOHY :

KANALIZACE. PUDORYS—1.PP

C. PARE

Ev. €. AKCE

024-12

CISLO PRILOHY

B.2.4.2.5




