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POZNAMKA

TYP PROVEDENI:

MODULU:
KRYTI:

ROZMERY:

DELENI:
NATER:

OBSLUHA:
PRIVOD (Y):

VYVODY:

845x1235x2/70mm

TYPOVY

PRAC. SEZNAMENYM!

ZDOLA

NAHORU, DOLU

OCELO—PLECH ROZVODNICE NASTENNA
8x33 moduld
P54

DODAVATEL ROZVADECU ZPRACUJE DILENSKOU DOKUMENTACI VCETNE VNITRNIHO PROPOJENI, CISLOVANI SYORKOVNIC.
TUTO DOKUMENTACI PRED VYROBOU PREDLOZI KE SCHVALENI PROJEKTANTOM.

SOUSTAVA NAPET
3NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-S

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKYM ~ ODPOJENIM 0D ZDROJE V SITI TN
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