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——— smytkovy rozvod EPS — 1x2x0.8 kabeldZz B2CA S1D1
—-——--rozvod ovldd.zaf. — FE180/E30 2x2x0,8
rozvod ovldd.zaf. — FE180/E30 2x1,5
nosnd konstrukce kabelové trasy OVLEPS v celé trase bude
instalovéna na t¥idu funkénosti P(PH) 15R
nebo uloZeno ve zdi pod omitkou
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|X| OSTREDNA MISTNIHO ROZHLASU (DLE CSN EN 54-16 + NAPAJENI — EN54-04)

tE MIKROFONNI JEDNOTKA

2011 g REPRODUKTOR MISTNIHO ROZHLASU ZVUKOVY PROJEKTOR (DLE CSN EN 54-24)
¥ REPRODUKTOR MISTNIHO ROZHLASU NASTENNY (DLE CSN EN 54-24)
—————-e — Kabel FE180/E30 2x1,5 — trasa P&PH) 15R
sy i o L ___ J ==—————— mikrof.kabel. — Kabel FE180/E30 4x2x0,8- trasa P(PH) 15R
— kabel s t¥idou reakce na ohefi B2CA S1D1

wyhovuje CSN IEC 60 331

nosnd konstrukce kabelové trasy bude

instalovdna na tfidu funkénosti P(PH) 15R

dle ZP-27/2008
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