
Hromosvodní soustava na objektu bude provedena dle ČSN EN 62305-3

systém ochrany před bleskem LPS III

typické (normativní) hodnoty vzdáleností mezi svody LPS I II 15 m +- 20%

ohledně rozmístění svodů je splněn požadavek ČSN EN 62305-3 tab. 4 + ČSN EN

62305-3 příloha E čl. E.5.3 rozmístění svodů dle praktického a architektonického

hlediska svody budou rozmístěny dle PD, svodové vedení bude pokračováním

jímacího vedení s ukončením na zkušebních svorkách.

SVORKA SPOJOVACÍ

LEGENDA

JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ

PODPĚRA JÍMACÍHO VEDENÍ

POMOCNÝ JÍMAČ

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA OBVODOVÝ ZEMNIČ - PÁSEK FeZn30/4,

VÝVODY UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY FeZn10

ZKUŠEBNÍ SVORKA

HLOUBKA 500mm, VZDÁLENOST OD OBJEKTU 1m

JÍMACÍ TYČ


