LEGENDA MiSTNOSTI{

povrchy

ozn. mistnost plocha /m?/ podlaha stény strop
SO7-1NP
1.01 | SKLENIK 52,4 CIHELNA DLAZBA 80% VAPENNY NATER ZASKLENA KCE
1.02 | PRISLUSENSTVI ZAHRADNIKA 19,0 CIHELNA DLAZBA VAPENNY NATER VAPENNY NATER
SO 7-2NP
2.01 | KANCELAR, ATELIER 19,0 PRKNA VAPENNY NATER VAPENNY NATER

CELKEM : 90,4

PUDORYS 1.PATRA, NAVRHOVANY STAV

LEGENDA ZNACEK:

DATA

(m] TELEFONNI ROZVODNA SKRIN TYPU MRK

TEL RACK 42U (800x800x2000)

I ZASUVKA DAT. 1xRJ45 cat.5E
3 ZASUVKA DAT. 2xRJ45 cat.5E

HLAVNI A PODRUZNE ROZVADECE STRUKTUROVANE KABELAZE

WiFi + ZASUVKA SKS —1xRJ45 cat.5E (pod stropem,v podhledu)

EXP

EZS[z] ZALOHOVANY ZDROJ EZS 12V

>

:A
<
v
€-

CCTV

KONCENTRATOR EZS

OVLADACI KLAVESNICE EZS
PROSTOROVY INFRAPASIVNI DETEKTOR—AM
DETEKTOR TRISTENI SKLA
MAGNETICKY KONTAKT

OPTICKO-KOUROVY DETEKTOR DO EZS
PROPOUJ.KRABICE EZS
am \J) VENK. IP KAMERA S IR, (TYP DOME)

ZALOHOVANY NAPAJECI ZDROJ 12V
SKS—Kabel UTP cat. S5E LSOH

CCTV-Kabel UTP cat.5E+N2XH2x1,5

—mememememomm £7S-Sbhérnice RS485-FTP+J—-H(SHH 2x2x0,6
—— — E/S—Kabel k detektordm—SYKFY 3x2x0,5

HLAVNI ARCHITEKT

H.I.P.

ARCHITEKT

ZODPQV. PROJEKTANT

MERITKO : 1:50

Mgr.A. Ale$ Lapka

Ing. Zbyn&k Ransdorf

Ing.arch. Jana Kyné&ilova

Miroslav Bina _%, j‘l/

FORMAT : 4xA4

Ing.arch. Anna Stembergové

Miroslav Bina

DATUM : 03/2013

INESTOR : ~ BENEDIKTINSKE OPATSTVI SV. VACLAVA V BROUMOVE, KLASTERNI 1, BROUMOV 550 01

GEN. PROJEKTANT

ADR s.r.o.
Libfnské 3127/1
150 00 Praha 5
tel: 257 210 252

we:  VZDELAVACI A KULTURNI CENTRUM BROUMOV -

REVITALIZACE KLASTERA, CAST ZAHRADA
wer: SO 07 SKLENIK

SLABOPROUD

STUPEN PD : PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

KOORDINACE

AED project, as.
Pod Radnici 1235/2A,
150 00 Praha5

tel: 257 257 100

KOOPERANT

AED project, as.
Pod Radnici 1235/2A,
150 00 Praha5

tel: 257 257 100

NAZEV PRILOHY :

PUDORYS 1.NP

C. PARE

Ev. €. AKCE

024-12

CISLO PRILOHY

B.7.6.11




